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CERTYFIKAT
potwierdzajacy zgodnos¢ komunikacji
Systemu SWD-ST - MonitoringWs$ (SWD-5T v.2.5.113.x)
z Systemem firmy Mikron Sp. z 0.0. z Wroctawia

Serwer Testowy WebService: http://ewid.pl:99/wsmonitoring/wsmonitoring.asmx

W dniu 1-10-2013roku zostata przetestowana zgodnos¢ oprogramowania uzytkowanego przez Mikron Sp. z 0.0.
z interfejsem wymiany danych monitoringu WSMonitoring w wersji v0.2RC2 firmy Abakus Systemy
Teleinformatyczne Sp. z 0.0.
Testowano poprawnos¢ wykonania metod ustugi WebService, poprawnos¢ przesytanych danych.
Konfiguracja srodowiska testowego:

» Klient typu SOAP sprawdzajgcy stany obstugi zgtoszonych alarméw

» Okresowe raportowanie pracy — 1 minuta
W czasie testu pomy$inie przetestowano nastepujace funkcje interfejsu:

» Nawigzywanie potaczen oraz okresowe wykonywanie metod $wiadczacych o poprawnosci facz miedzy
systemami
Tworzenie | modyfikacja réznych rodzajéw obiektdw monitorin-gu
Woysytanie i potwierdzanie alarméw standardowych

Woysytanie i potwierdzanie alarméw prébnych
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Odbieranie potwierdzer interakeji uzytkownika SWD-ST na przestany alarm

Na podstawie przeprowadzonych testéw stwierdzam, ze zdeklarowane obstugiwane metody sg poprawnie
zintegrowane z systemem SWD-ST i dzialajg prawidtowo.
Do certyfikatu dofgczony jest szczegotowy raport z przeprowadzonych testdw wraz z wszelkimi zauwazonymi

uwagami oraz sugestiami.
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